
Luftmengenermittlung / Luftwechselrate Anlage links

Objekt Ludgerischule Altbau Datum 22.07.2021
Ludgeristraße 24
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW 
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 4 Klasse 65,65 3,50 229,78 25 30 750 3,3
5 Klasse 65,65 3,80 249,47 25 30 750 3,0
EG gesamt 131,30 479,25 1.500

OG 14 Klasse 65,65 3,50 229,78 25 30 750 3,3
15 Klasse 65,65 3,50 229,78 25 30 750 3,3
OG gesamt 131,30 459,55 1.500

Zusammenstellung
EG gesamt links 131,30 479,25 1.500
OG gesamt links 131,30 459,55 1.500
gesamt links 262,60 938,80 3.000

Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate Anlage rechts

Objekt Ludgerischule Altbau Datum 22.07.2021
Ludgeristraße 24
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW 
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 1 Aufenthaltsraum 65,65 3,50 229,78 25 30 750 3,3
2 Speiseraum 65,65 3,50 229,78
3 Ausgabe-Küche 27,53 3,50 96,36

EG gesamt 158,83 555,91 1.950

OG 10 Klasse 65,65 3,50 229,78 25 30 750 3,3
11 Klasse 65,65 3,50 229,78 25 30 750 3,3
OG gesamt 131,30 459,55 1.500

Zusammenstellung
EG gesamt recchts 158,83 555,91 1.950
OG gesamt rechts 131,30 459,55 1.500
gesamt rechts 290,13 1.015,46 3.450

Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß

1.200 3,740 30



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 1

Objekt Johannischule Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 5 Klasse 59,67 3,50 208,85 25 30 750 3,6
7 Klasse 59,67 3,50 208,85 25 30 750 3,6
EG gesamt 119,34 417,69 1.500

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 2

Objekt Johannischule Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

OG 15 Klasse 59,67 3,50 208,85 25 30 750 3,6
16 Klasse 59,67 3,50 208,85 25 30 750 3,6
OG gesamt 119,34 417,69 1.500

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 3

Objekt Johannischule Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 2 Klasse 60,92 3,50 213,22 25 30 750 3,5
3 Klasse 59,66 3,50 208,81 25 30 750 3,6
4 Klasse 66,26 3,50 231,91 25 30 750 3,2
EG gesamt 125,92 440,72 2.250

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 4

Objekt Johannischule Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 8 Klasse 57,09 3,50 199,82 25 30 750 3,8
9 Klasse 84,12 3,50 294,42 30 30 900 3,1
EG gesamt 141,21 494,24 1.650

OG 18 Klasse 84,12 3,50 294,42 30 30 900 3,1
19 Computerraum 61,84 3,50 216,44 25 30 750 3,5
OG gesamt 145,96 510,86 1.650

Zusammenstellung
EG gesamt 141,21 494,24 1.650
OG gesamt 145,96 510,86 1.650
gesamt 287,17 1.005,10 3.300

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 5

Objekt Johannischule Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

OG 14 Lehrküche 64,70 3,00 194,10 30 30 900 4,6
OG gesamt 64,70 194,10 900

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 6

Objekt Johannischule Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

OG 21 Aula 191,00 3,00 573,00 80 30 2.400 4,2
OG gesamt 191,00 573,00 2.400

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate Neubau

Objekt Ludgerischule Billerbeck Datum 22.07.2021
Neubau

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 6 Klasse 54,71
Nebenraum 14,63

7 Lehrerzimmer 54,71 3,50 191,49 25 30 750 3,9
9 Klasse 54,71 3,50 191,49 25 30 750 3,9
EG gesamt 178,76 625,66 2.340

OG 16 Klasse 54,71
Nebenraum 14,63

17 Computerraum 54,71 3,50 191,49 25 30 750 3,9
18 Klasse 54,71 3,50 191,49 25 30 750 3,9
OG gesamt 178,76 625,66 2.340

Zusammenstellung
EG gesamt 178,76 625,66 2.340
OG gesamt 178,76 625,66 2.340
gesamt 357,52 1.251,32 4.680

Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß

3,53,50

3,50
242,69

28
30 840 3,5

242,69 28 30 840



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 1

Objekt OGS Datum 22.07.2021
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

j

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

EG 2 Speiseraum 33,68 3,50 117,88 25 30 750 6,4
4 Speiseraum 49,19 3,50 172,17 42 30 1.260

Küche 15,02 3,50 52,57 2 30 60
EG gesamt 97,89 342,62 2.070

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß

5,9



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 2

Objekt OGS
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

OG 5 Kreativraum 50,49 3,50 176,72 25 30 750
Bücherei 15,11 3,50 52,89 4 30 120

EG gesamt 65,60 229,60 870

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß

3,8



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 3

Objekt OGS
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

2. OG

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

2OG 7 Raum 1 50,68 3,50 177,38 25 30 750 4,2
EG gesamt 50,68 177,38 750

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß



Luftmengenermittlung / Luftwechselrate RLT-Anlage 4

Objekt OGS
Zum Alten Holf 1
48727 Billerbeck

2. OG

Geschoß R-Nr. Bezeichnung Fläche Höhe angen. Volumen Personen m³/h Volumenstr. LW  
m² m m³ zahl Vorgabe m³/h 1/h

2OG 8 Raum 2 75,39 3,50 263,87 25 30 750 2,8
EG gesamt 75,39 263,87 750

Aufgestellt:
Nottuln, den 22.07.2021
TGA Ludger Roß
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